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摘　要：ＩＥＣ61850标准研究的逐步深入与电子式互感器等智能电子设备的发展�使变电站实现全数字化成为可能。
分析了传统变电站与数字化变电站的区别�阐明了ＩＥＣ61850与原有协议的差异�并结合现有变电站自动化系统的实
际情况�提出了过渡期数字化变电站的解决方案。
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0　引　言
新一代变电站自动化标准 ＩＥＣ61850的推广和

应用给变电站数字化奠定了基础�计算机技术、网络
通信技术以及电子式互感器等智能电子设备的发展

为实现数字化变电站提供了有力前提。经过十余年
的发展�传统变电站自动化系统的弊端越来越明显�
数字化变电站的发展成为趋势�但受电子式互感器、
智能断路器等关键技术发展和应用不成熟的制约�期
间必然存在一个过渡期。因此�现阶段对传统变电站
进行数字化改造具有实际意义�可为将来实现变电站
全数字化积累宝贵的经验。

1　传统变电站与数字化变电站的比较
1．1　传统变电站存在的问题

随着变电站自动化技术的发展�传统变电站的局
限逐渐显现出来�传统变电站主要存在以下问题：在
结构上�一次设备和二次测控保护装置的连接需要大
量电缆�设计施工和运行维护都要耗费大量人力物
力�设备可靠性差�占地面积大。在运行上�二次接线
的复杂使系统结构庞大�自动化功能独立、堆砌�缺少
集成应用和协同操作�数据缺乏有效利用。在通信

上�早期的变电站自动化系统采用的是ＲＳ－422／ＲＳ
－485通信接口�其通信方式多为查询方式�通信效
率低�难以满足较高的实时性要求�且整个通信网上
只能有一个主节点对通信进行管理和控制�一旦主节
点出现故障�整个系统的通信将无法进行。后来发展
为现场总线�再到以太网�在通信效率上有了很大提
高�但是各厂家在已有通信规约的语义理解上存在差
异�导致采用的应用层协议不同�不同厂家的设备之
间只有采用协议转换器才能解决不兼容�无法从根本
上解决设备间的互操作问题 ［1�2］。此外�传统变电站
还存在诸如安全性、可靠性不能满足电力系统发展的
需求�供电质量缺乏科学的保证�不利于提高运行管
理水平等问题。这些问题大多是由于变电站整体数
字化、信息化水平不高�缺乏能够完备实现信息标准
化和设备之间互操作的变电站通信标准造成的。
1．2　数字化变电站的特点

与传统变电站相比�数字化变电站的特点可简单
归纳为：智能化的一次设备、网络化的二次设备和变
电站的信息化。图1对传统变电站和数字化变电站
在结构、功能和通信方式上做了简单的比较。

数字化变电站具体表现为以下特点：采用电子式
互感器等非常规互感器�直接输出数字信号�在传输
过程中避免了电磁干扰 ［3］。简化二次接线�取消传
统的硬接线�系统采用功能分布式结构�各功能之间
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图1　传统变电站与数字化变电站比较示意图
的逻辑配合关系建立在信息交换的基础上。电子式
互感器、智能一次设备的测量信息和状态信息通过合
并单元传输至过程总线�测控保护装置通过过程总线
实现信息共享。由于采用 ＩＥＣ61850做为站内统一
的通信标准�符合ＩＥＣ61850的智能电子设备间能方
便地实现互操作�变电站内实现无缝通信�同时变电
站为远方控制中心提供一次设备监测信息、二次设备
监测信息、电网运行状态信息、电网故障信息、计量信
息等丰富数据�与控制中心之间真正达到信息共享。
此外�数字化变电站实现了自动化的运行管理 ［4�6］�
运行时发生故障时�能及时找出故障原因和处理意
见�系统能自动发出变电站设备检修报告�即常规的
变电站设备 “定期检修 ”改为 “状态检修 ”。

2　ＩＥＣ61850与原有协议的应用比较
2．1　ＩＥＣ60870－5－103规约的特点和局限

传输规约ＩＥＣ60870－5－103（以下简称103规
约 ）继电保护设备信息接口配套标准是 ＩＥＣＴＣ－57
技术委员会在ＩＥＣ60870－5系列标准的基础上制定
的�在ＩＥＣ61850标准颁布之前�通常采用ＩＥＣ60870
－5－103规约作为变电站内通信标准�该标准使变
电站内不同继电保护设备和测控装置达到互换�提高
了变电站通信的实时性。103规约与国际标准化组
织 （ＩＳＯ）的开放系统互联 （ＯＳＩ）7层参考模型相比�
是一种简化的通信协议�网络模型为增强性能结构�

只有物理层、链路层和应用层3层。103规约采用非
平衡传输�工作站、远动站组成主站�继电保护设备
（或间隔单元 ）为从站 （子站 ）。配套标准描述了两种
信息交换方法：一种是基于严格规定的应用服务数据
单元 （ＡＳＤＵｓ）和 “标准化 ”提出报文的传输应用过程
的方法；另一种是使用通用分类服务可以传输几乎所
有可能信息的方法。该协议的特点是详细地描述了
遥测、遥信、遥脉、遥控、保护事件信息、保护定值、录
波等数据传输格式和传输规则�可以满足变电站传输
保护和监控的信息 ［7�8］。虽然103规约被广泛用于
系统内部通信�但规约对通用分类服务的语法没有详
细说明�容易引起歧义�且为面向信号的协议�只强调
数据格式而对传输过程的说明不够详细�这也导致不
同设备制造商在理解上存在差异�各厂家设备之间的
互操作性也就难以实现。
2．2　ＩＥＣ60850标准的特点

变电站内通信网络与系统标准体系 ＩＥＣ61850
的应用�使不同厂家的设备间达到信息共享并可实现
互操作性。与 ＩＥＣ60870－5－103相比�ＩＥＣ61850
标准具有以下特点：使用面向对象的建模技术�使用
分布分层体系�应用层传输协议是面向对象自我描述
的�数据对象是分层的�定义了收集这些信息的方法、
数据对象、逻辑结点和逻辑设备的代号�并规定了名
字的造句法�使任何对象的标识成为唯一的。ＩＥＣ
61850使用抽象通信服务接口 （ＡＣＳＩ）、特殊通信服务
映射ＳＣＳＭ和ＭＭＳ技术�可根据电力系统的特点来

·42·

第33卷第1期2010年2月 四 川 电 力 技 术
ＳｉｃｈｕａｎＥｌｅｃｔｒｉｃＰｏｗｅｒＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

Ｖｏｌ．33�Ｎｏ．1
Ｆｅｂ．�2010



图3　数字化变电站过渡期解决方案
（下转第78页 ）

归纳所需的服务类 ［9�11］。此外�ＩＥＣ61850涵盖了
ＩＥＣ60870－5－103的数据对象�具有互操作性�是面
向未来的、开放的体系结构。

ＩＥＣ61850标准在逻辑上将变电站自动化系统
分为变电站层、间隔层、过程层3层�并将功能分解成
相互联系的几个部分�通过以太网实现数据及资源共
享�如图2所示。

各接口含义为：①、⑥间隔层和变电站层之间的
数据交换；②间隔层与远方保护之间的数据交换；③
间隔层内部的数据交换；④、⑤过程层与间隔层之间
的数据交换；⑦变电站与远方工程师办公地的数据交
换；⑧间隔层之间的数据交换；⑨变电站层内的数据
交换。

ＩＥＣ61850标准的颁布解决了同一厂商或者不
同厂商的多个 ＩＥＤ之间的互操作性问题�该标准必
将成为变电站自动化系统的统一标准�它的推广和应
用为变电站自动化系统实现全数字化奠定了基础。

3　数字化变电站过渡期解决方案
实现变电站全数字化是一个长期的过程�国内

ＩＥＣ61850标准的应用研究还需不断深入探索�非常
规互感器的稳定性还需要一段时间的实际检验 ［12］�
智能断路器技术发展尚不成熟�期间必然存在一个过
渡期。在过渡期内�可采用进入实用化阶段的电子式

互感器和智能断路器控制装置�结合现有系统的实际
情况�同时考虑新型智能电子设备与常规设备的兼
容�提出了过渡期内可行的解决方案。

图2　数字化变电站系统接口模型
　　本方案对传统变电站进行了两种不同的数字化

改造。如图 3所示�方案中间隔 Ａ采用支持 ＩＥＣ
61850的测控和保护装置�在目前相对成熟的变电站
层和间隔层之间实现ＩＥＣ61850通信�实现了不同厂
家ＩＥＤ之间的互联和互操作。常规断路器等开关设
备仍采用硬接线形式与测控保护装置连接�采用电子
式互感器与常规互感器相兼容的方式达到优势互补�
并通过合并单元把数据上送至测控保护装置。相比
原有系统�间隔Ａ方案只是进行了简单的数字化改
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造�但相比传统变电站系统�数字化程度高�运行维护
工作量大大减少�此方案为后一步增设过程总线做了
一定准备�在过渡期采用这种方案是可行的也是较容
易实现的。

间隔Ｂ方案为采用 ＩＥＣ61850协议和电子式互
感器的实用型数字化变电站方案。站控层和间隔层
实现ＩＥＣ61850－8－1通信�过程层采用100Ｍ以太
网�实现了ＩＥＣ61850－9－1通信�并达到了信息共
享。方案采用电子式互感器�通过光纤接入合并单
元�合并单元处理后再将数据上送至过程总线�常规
断路器则通过数字化断路器控制单元将自身状态信

息送至过程层。支持 ＩＥＣ61850标准的测控保护装
置再收集来自过程总线的数据送至站级总线。相比
间隔Ａ方案�该方案数字化程度更高�且过程层、站
控层均实现ＩＥＣ61850新标准通信�真正实现了数据
共享和智能电子设备间的互操作。

上述方案考虑了基于 ＩＥＣ61850的新系统与基
于传统技术的现有系统之间的兼容�通过改造�变电站
数字化程度明显提高。随着变电站数字化改造经验的
积累以及数字化关键技术研究和应用的逐步成熟�基
于ＩＥＣ61850标准的完全数字化变电站必将实现。

4　结　语
ＩＥＣ61850标准体系的应用研究�为变电站自动

化技术带来了重大突破。数字化变电站特点为一次
设备的智能化、二次设备的网络化和变电站的信息
化�实现变电站全数字化是一个长期过程�需要不断
从实际中积累经验�在现阶段推广切实可行的数字化
变电站工程方案有助于推动变电站数字化技术的发

展。非常规互感器、智能断路器技术的应用实践是实

现数字化的有力前提�实现变电站全面数字化将是电
力系统发展的必然趋势。
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